NAPETOVA SOUSTAVA:

3/N/PE, 50Hz, 400V/230V/TN-C-S
1/N/PE, 50HZ, 230V/TN-S
3/N/PE, 50Hz, 400/230/TN-S

OCHRANA PRI PORUSE (PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM):
DLE CSN 33 2000-4-41 ED.3 PROVEDENA V SOUSTAVE TN DLE
CL.411.3.2-AUTOMATICKYM ODPOJENIM V PRIPADE PORUCHY
CL.411.3.1-OCHRANNYM UZEMNENIM A POSPOJOVANIM
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3NPE, 50Hz, 400/230V/TN-C-S, Ik<10kA
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Rozvodnice elektromértova
Typ

ProvedenT

Sitka

V§8ka

Hloubka

Krytt

Vyvody

Jmenovity proud

Proudova soustava

oceloplechové zapusténd s pozarni odolnisti EI30
: Rozvodnice 2x meéfent
Oceloplechovy zapustény
586mm
917mm
250mm
IP40/20
In = 40A
: 3/IN/PE, 400V/230V, 50Hz, TN-S
: 1/N/PE, 230V, 50Hz, TN-S
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